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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot STW i ORB 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontem  mieszkań socjalnych w Legnicy przy : 
                                         1) ul. Tarnopolska 1 m. nr 16 
                                      2) ul. Tarnopolska 1 m. nr 33 
                                      3) ul. Tarnopolska 1 m. nr 54 
                                      4) ul. Tarnopolska 1 m. nr 67 
                                      5) ul. Tarnopolska 1 m. nr 68 
                                      6) ul. Tarnopolska 1 m. nr 73 
                                      7) ul. Jaworzyńska 92/94B m. nr 3 
                                      8) ul. Jaworzyńska 92/94B m. nr 4 
                                      9) ul. Parkowa 2 of. m. nr 2 
                                    10) ul. Dworcowa 6 of. m. nr 4 
 
1.2. Zakres STWiORB 

 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót dotyczących w/w tematu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
zasad prowadzenia robót związanych z robotami dotyczącego tematu j.w. i obejmują: 
- wymagania wykonawcze 
- wymagania materiałowe 
- transport i rozładunek 
- składowanie materiałów 
- nadzory i odbiory 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Zakres robót związanych z remontem  mieszkań socjalnych w budynkach komunalnych w 
Legnicy przy:  
                                      1) ul. Tarnopolska 1 m. nr 16 
                                      2) ul. Tarnopolska 1 m. nr 33 
                                      3) ul. Tarnopolska 1 m. nr 54 
                                      4) ul. Tarnopolska 1 m. nr 67 
                                      5) ul. Tarnopolska 1 m. nr 68 
                                      6) ul. Tarnopolska 1 m. nr 73 
                                      7) ul. Jaworzyńska 92/94B m. nr 3 
                                      8) ul. Jaworzyńska 92/94B m. nr 4 
                                      9) ul. Parkowa 2 of. m. nr 2 
                                    10) ul. Dworcowa 6 of. m. nr 4 
 

 



1) dla mieszkania przy: ul. Tarnopolskiej 1 m. nr 16- w lokalu występują różne roboty 
remontowe, zależnie od zakresu robót który jest podany w przedmiarze robót 
wykonywane będą: 

 
1. Roboty budowlane: 

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicą. 
Założenie i wymiana klamek z szyldami i zamków zatrzaskowych. 
Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV wraz z podokiennikami. 
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych wraz z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet wraz z zagruntowaniem podłoża. 
Roboty malarskie (ściany, sufity, lamperie, drzwi, listwy przyścienne) oraz mycie 
podłóg. 
Wymiana i uzupełnienie elementów posadzek, podłóg drewnianych, listew 
przyściennych. 
Montaż kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 
Wywiezienie gruzu wraz ze składowaniem na wysypisku miejskim. 
Protokół odbioru kominiarskiego. 

 
 

2. Roboty instalacji sanitarnych: 
Wymiana osprzętu sanitarnego (zlewozmywaka blaszanego, syfonów, umywalki, 
baterii umywalkowej i wannowej, miski ustępowej, sedesu, płuczki ustępowej, zaworu 
przelotowego, podejść, wodomierza). 
Wymiana odcinka rur PCV. 
 

       3. Roboty elektryczne: 
Wymiana przycisku 1- biegowego podtynkowego, buczka  lub dzwonka, przełącznika 
świecznikowego szeregowego, opraw żarowych, gniazd wtyczkowych podtynkowych  
Montaż grzejnika elektrycznego, bojlera, pieca elektrycznego akumulacyjnego, kuchni 
elektrycznej 2-płytowej. 
Pomiary skuteczności zerowania, samoczynnego wyłączania zasilania, 1 fazowego 
obwodu elektrycznego niskiego napięcia 

 Wykonanie skróconej dokumentacji dla Zakładu Energetycznego 
 
2) dla mieszkania przy: ul. Tarnopolskiej 1 m. nr 33 - w lokalu występują różne roboty 
remontowe, zależnie od zakresu robót który jest podany w przedmiarze robót 
wykonywane będą: 
 

 
1. Roboty budowlane: 

Montaż kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł. 
Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV wraz z podokiennikami. 
Wykonanie tynków uzupełniających zewnętrznych. 
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych wraz z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet oraz szpachlowaniem i gruntowaniem podłoża. 
Roboty malarskie (ściany, sufity, drzwi) oraz mycie podłóg. 
Wywiezienie gruzu wraz ze składowaniem na wysypisku miejskim. 
Protokół odbioru kominiarskiego. 
 

2. Roboty instalacji sanitarnych: 



Wymiana osprzętu sanitarnego (zlewozmywaka blaszanego, syfonów, wanny, 
umywalki, baterii umywalkowej i wannowej, ustępu z miską, , podejść, wodomierza). 
Wymiana odcinka rurociągów z tworzyw sztucznych. 
 
 

3. Roboty elektryczne: 
Wymiana przycisku 1- biegowego podtynkowego, buczka  lub dzwonka, przełącznika 
świecznikowego szeregowego, gniazd wtyczkowych podtynkowych, przewodów 
kabelkowych. 
Montaż grzejnika elektrycznego, bojlera (wraz z wymianą),  kuchni elektrycznej 2-
płytowej. 
Pomiary skuteczności zerowania, samoczynnego wyłączania zasilania, 1 fazowego 
obwodu elektrycznego niskiego napięcia, sprawności piecy elektr. akumulacyjnych. 
Wykonanie skróconej dokumentacji dla Zakładu Energetycznego. 
 

 
3) dla mieszkania przy: ul. Tarnopolskiej 1 m. nr 54 - w lokalu występują różne roboty 
remontowe, zależnie od zakresu robót który jest podany w przedmiarze robót 
wykonywane będą: 
 

 
1. Roboty budowlane: 

Montaż kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł. 
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicą. 
Założenie zamków zatrzaskowych oraz klamek z szyldami. 
Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV wraz z podokiennikami. 
Wykonanie tynków uzupełniających zewnętrznych. 
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych wraz z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet oraz szpachlowaniem i gruntowaniem podłoża. 
Wykonanie obudowy ściennej z płyt gipsowo-kartonowych. 
Roboty malarskie (ściany, sufity, lamperie, drzwi, listwy przyścienne) oraz mycie 
podłóg. 
Zerwanie i naprawa posadzki z tworzyw sztucznych, zaprawianie bruzd. 
Wywiezienie gruzu wraz ze składowaniem na wysypisku miejskim. 
Protokół odbioru kominiarskiego. 

 
 

2. Roboty instalacji sanitarnych: 
Wymiana i montaż osprzętu sanitarnego (zlewozmywaka, syfonów, wanny, umywalki, 
baterii umywalkowej lub zmywakowej i wannowej, ustępu z płuczką ustępową, 
zaworu przelotowego i zwrotnego, podejść, wodomierza). 
Montaż  rurociągu wodnego i kanalizacyjnego z PCV. 
 
 

      3. Roboty elektryczne: 
Wymiana przycisku 1- biegowego podtynkowego, buczka  lub dzwonka, przełącznika 
świecznikowego szeregowego, wyłącznika, rozłącznika,  przełącznika, gniazd 
wtyczkowych podtynkowych, przewodów kabelkowych, wkładek topikowych 
małogabarytowych, tablic licznikowych. 



Montaż grzejnika elektrycznego, kuchni elektrycznej 2-płytowej, pieca 
akumulacyjnego. 
Wykucie bruzd, ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach wraz z 
wykonaniem pasów tynków. 
Pomiary skuteczności zerowania, samoczynnego wyłączania zasilania, 1 fazowego 
obwodu elektrycznego niskiego napięcia. 
Wykonanie skróconej dokumentacji dla Zakładu Energetycznego. 

 
4) dla mieszkania przy: ul. Tarnopolskiej 1 m. nr 67 - w lokalu występują różne roboty 
remontowe, zależnie od zakresu robót który jest podany w przedmiarze robót 
wykonywane będą: 
 

 
1. Roboty budowlane: 

Montaż kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł. 
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicą. 
Założenie zamów zatrzaskowych oraz klamek z szyldami. 
Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV wraz z podokiennikami. 
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych wraz z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet oraz szpachlowaniem i gruntowaniem podłoża. 
Roboty malarskie (ściany, sufity, lamperie, drzwi, listwy przyścienne) oraz mycie 
podłóg. 
Wykonanie obudowy ściennej z płyt gipsowo-kartonowych. 
Wywiezienie gruzu wraz ze składowaniem na wysypisku miejskim. 
Protokół odbioru kominiarskiego. 

 
 

2. Roboty instalacji sanitarnych: 
Wymiana i montaż osprzętu sanitarnego (zlewozmywaka, syfonów, wanny, umywalki, 
baterii umywalkowej i wannowej, ustępu z płuczką ustępową, zaworu przelotowego i 
zwrotnego, podejść, wodomierza) 
Montaż  rurociągu wodnego i kanalizacyjnego z PCV. 
 

      3. Roboty elektryczne: 
Wymiana przycisku 1- biegowego podtynkowego, buczka  lub dzwonka, wyłącznika, 
rozłącznika, przełącznika świecznikowego szeregowego, gniazd wtyczkowych 
podtynkowych, przewodów kabelkowych, wkładek topikowych małogabarytowych, 
tablic licznikowych. 
Montaż wyłącznika nadprądowego, osprzętu modułowego w rozdzielnicach grzejnika 
elektrycznego, kuchni elektrycznej 2-płytowej., pieca elektrycznego akumulacyjnego, 
Pomiary skuteczności zerowania, samoczynnego wyłączania zasilania, 1 fazowego 
obwodu elektrycznego niskiego napięcia. 
Wykonanie skróconej dokumentacji dla Zakładu Energetycznego. 

 
5) dla mieszkania przy: ul. Tarnopolskiej 1 m. nr 68 - w lokalu występują różne roboty 
remontowe, zależnie od zakresu robót który jest podany w przedmiarze robót 
wykonywane będą: 
 

 
1. Roboty budowlane: 



Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych. 
Zdzieranie tapet . 
Odgrzybianie ścian. 
Wykonanie tynków wewnętrznych oraz gładzi. 
Montaż kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł. 
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicą. 
Założenie zamków wpuszczanych zwykłych oraz klamek z szyldami. 
Wymian wizjera w drzwiach wejściowych oraz progu z obsadzeniem listew 
stalowych. 
Roboty malarskie (ściany, sufity, lamperie, drzwi, listwy przyścienne) oraz mycie 
podłóg. 
Montaż listew przyściennych, sufitowych styropianowych. 
Wywiezienie gruzu wraz ze składowaniem na wysypisku miejskim. 
Protokół odbioru kominiarskiego. 

 
 

2. Roboty instalacji sanitarnych: 
Wymiana i montaż osprzętu sanitarnego (wanny, zlewozmywaka blaszanego, 
syfonów,  umywalki, baterii umywalkowej i wannowej, ustępu z miską, zaworu 
przelotowego i zwrotnego, podejść, wodomierza). 
 

      3. Roboty elektryczne: 
Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych. 
Montaż grzejnika elektrycznego, kuchni elektrycznej 2-płytowej, bojlera. 
Pomiary skuteczności zerowania, samoczynnego wyłączania zasilania, 1 fazowego 
obwodu elektrycznego niskiego napięcia. 
Wykonanie skróconej dokumentacji dla Zakładu Energetycznego. 

 
6) dla mieszkania przy: ul. Tarnopolskiej 1 m. nr 73 - w lokalu występują różne roboty 
remontowe, zależnie od zakresu robót który jest podany w przedmiarze robót 
wykonywane będą: 
 

 
1. Roboty budowlane: 

Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV wraz z podokiennikami. 
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicą. 
Montaż okna poddasza. 
Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki. 
Montaż kratek wentylacyjnych. 
Założenie zamków zatrzaskowych oraz klamek z szyldami. 
Montaż ochronnych narożników. 
Wykonanie okładziny z płyt g-k. 
Wykonane tynków wewnętrznych wraz z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet 
oraz szpachlowaniem. 
Roboty malarskie (ściany, sufity, lamperie, drzwi) oraz mycie podłóg. 
Wykucie i zamurowanie bruzd. 
Wywiezienie gruzu wraz ze składowaniem na wysypisku miejskim. 
Protokół odbioru kominiarskiego. 

 
 



2. Roboty instalacji sanitarnych: 
Wymiana i montaż osprzętu sanitarnego (zlewozmywaka, syfonów, wanny, umywalki, 
baterii umywalkowej lub zmywakowej i wannowej, miski ustępowej wraz  z płuczką, 
sedesu, zaworu przelotowego i zwrotnego, podejść, wodomierza) 
Wymiana odcinków rury z PCV. 
 

      3. Roboty elektryczne: 
Wymiana tablic licznikowych, gniazd bezpiecznikowych zwykłych, puszek 
podtynkowych, przycisku 1- biegowego podtynkowego, buczka  lub dzwonka, gniazd 
wtyczkowych podtynkowych, przewodów kabelkowych. Wyłącznika, przełącznika 
Montaż wyłącznika nadprądowego, złączy 3 biegunowych na przewodach 
instalacyjnych, osprzętu modułowego w rozdzielnicach grzejnika elektrycznego, 
kuchni elektrycznej 2-płytowej, bojlera, pieca elektrycznego. 
Wykucie bruzd, ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach wraz z 
wykonaniem pasów tynków. 
Pomiary skuteczności zerowania, samoczynnego wyłączania zasilania, 1 fazowego 
obwodu elektrycznego niskiego napięcia. 
Wykonanie skróconej dokumentacji dla Zakładu Energetycznego. 
 

7) dla mieszkania przy: ul. Jaworzyńskiej 92/94B m. nr 3 - w lokalu występują różne 
roboty remontowe, zależnie od zakresu robót który jest podany w przedmiarze robót 
wykonywane będą: 
 

 
1. Roboty budowlane: 

Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV wraz z podokiennikami. 
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i wejściowej ( drzwi antywłamaniowe) 
wraz z ościeżnicą. 
Założenie zamków zatrzaskowych oraz klamek z szyldami. 
Montaż okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW. 
Montaż kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł. 
Wykonane tynków wewnętrznych/gładzi wraz z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 
tapet oraz szpachlowaniem i gruntowaniem podłoża. 
Miniowanie rur wodociągowych i gazowych, zlewów/ naczynia zbiorczego. 
Roboty malarskie (ściany, sufity, lamperie, drzwi, grzejniki, listwy przyścienne, zlew)  
oraz mycie podłóg. 
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z naprawą oraz montażem listew 
przyściennych drewnianych. 
Wymiana posadzek w płytek na kleju. 
Wywiezienie gruzu wraz ze składowaniem na wysypisku miejskim. 
Protokół odbioru kominiarskiego/opinia kominiarska. 

 
 

2. Roboty instalacji sanitarnych: 
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego. 
Montaż rurociągu miedzianego. 
Wymiana i montaż osprzętu sanitarnego (zlewozmywaka, syfonów, wanny, umywalki, 
baterii umywalkowej i wannowej, miski ustępowej wraz  z płuczką, sedesu, zaworu 
przelotowego i zwrotnego, zaworów grzejnikowych, podejść, wodomierzy). 
Wymiana kuchni gazowej wraz z montażem rurociągów instalacji gazowej 



Wymiana kotła wodnego żeliwnego i jego elementów. 
Wymiana osprzętu w piecach/trzonach kuchennych. 
Wymiana odcinak rury z PCV. 
Przeczyszczenie wpustu piwnicznego lub podłogowego. 
Wykonanie próby instalacji gazowej. 
Wykonanie próby instalacji c.o.. 
 

      3. Roboty elektryczne: 
Wymiana tablicy licznikowej wraz z wyposażeniem, puszek podtynkowych, przycisku 
1- biegowego podtynkowego, buczka  lub dzwonka, gniazd wtyczkowych 
podtynkowych, przewodów kabelkowych. 
Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, złączy 3 biegunowych, opraw 
oświetleniowych. 
Wykucie bruzd, ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach wraz z 
wykonaniem pasów tynków. 
Pomiary skuteczności zerowania, samoczynnego wyłączania zasilania, 1 fazowego 
obwodu elektrycznego niskiego napięcia. 
Wykonanie skróconej dokumentacji dla Zakładu Energetycznego 
 

8) dla mieszkania przy: ul. Jaworzyńskiej 92/94B m. nr 4 - w lokalu występują różne 
roboty remontowe, zależnie od zakresu robót który jest podany w przedmiarze robót 
wykonywane będą: 
 

 
1. Roboty budowlane: 

 
Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV wraz z podokiennikami. 
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i wejściowej( drzwi antywłamaniowe) wraz 
z ościeżnicą. 
Założenie zamków zatrzaskowych, zamków wpuszczanych łazienkowych oraz klamek 
z szyldami. 
Montaż kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł. 
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet oraz z poszpachlowaniem nierówności i gruntowaniem podłoża. 
Roboty malarskie (ściany, sufity, lamperie, drzwi, grzejniki, rury wodociągowe i 
gazowe, listwy przyścienne, drzwi)  oraz mycie podłóg. 
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wyrównaniem posadzki warstwą 
wyrównawczą,  wykonaniem posadzki z tworzyw sztucznych  montażem listew 
przyściennych. 
Wywiezienie gruzu wraz ze składowaniem na wysypisku miejskim. 
Protokół odbioru kominiarskiego. 

 
2. Roboty instalacji sanitarnych: 

Wymiana i montaż osprzętu sanitarnego (zlewozmywaka, syfonów, wanny, umywalki, 
baterii umywalkowej i wannowej, ustępu z płuczką, zaworu przelotowego i 
zwrotnego, podejść, wodomierzy). 
Montaż kuchni gazowej z piekarnikiem wraz z montażem rurociągów instalacji 
gazowej. 
Wymiana odcinków rur z PCV. 
Wykonanie próby instalacji gazowej. 



 
      3. Roboty elektryczne: 

Wymiana tablicy licznikowej wraz z wyposażeniem, puszek podtynkowych, 
wyłącznika, przełącznika lub przycisku 1- biegowego podtynkowego, buczka  lub 
dzwonka, gniazd wtyczkowych podtynkowych, przewodów kabelkowych 
Montaż złączy 3 biegunowych, opraw oświetleniowych. 
Wykucie bruzd, ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach wraz z 
wykonaniem pasów tynków. 
Montaż bojlera oraz pojemnościowego podgrzewacza wody. 
Pomiary skuteczności zerowania, samoczynnego wyłączania zasilania. 
Wykonanie skróconej dokumentacji dla Zakładu Energetycznego. 

 
9) dla mieszkania przy: ul. Parkowej 2 of. m. nr 2 - w lokalu występują różne roboty 
remontowe, zależnie od zakresu robót który jest podany w przedmiarze robót 
wykonywane będą: 
 

 
1. Roboty budowlane: 
Skasowanie wykwitów. 
Remont pieców kaflowych 8-rzędowych. 
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i wejściowej ( drzwi antywłamaniowe)  wraz z 
ościeżnicą. 
Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV wraz z podokiennikami. 
Założenie zamków zatrzaskowych, zamków wpuszczanych zwykłych oraz klamek z 
szyldami. 
Demontaż rury spalinowej z przewodu wentylacyjnego w łazience. 
Rozebranie ścianek działowych. 
Rozebranie okładziny ściennej. 
Remont stolarki okiennej i drzwiowej (uzupełnienie okitowania, szklenie, malowanie 
farbą olejną, malowanie obsadzonych podokienników) 
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. 
Wykonanie posadzki cementowej wraz z cokolikiem. 
Wymiana elementów białych podłóg. 
Wymiana belek stropowych wraz z obmurowaniem końcówek belek i wykonaniem 
tynków. 
Rozebranie elementów stropów drewnianych- zasypki. 
Wymiana ślepego pułapu z wymianą desek. 
Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej. 
Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej. 
Wykonanie posadzek z płytek wraz z cokolikami. 
Montaż płyt pilśniowych twardych wraz z zapastowaniem. 
Wymiana elementów listew przyściennych. 
Gruntowanie podłoży. 
Roboty malarskie (ściany, sufity, podłogi, płyty pilśniowe, listwy przyścienne, okna, 
drzwi)  oraz mycie podłóg. 
Montaż kratek wentylacyjnych i rury. 
Wywiezienie gruzu wraz ze składowaniem na wysypisku miejskim. 
Protokół odbioru kominiarskiego. 
 
2. Roboty instalacji sanitarnych: 



Wymiana i montaż osprzętu sanitarnego (zlewozmywaka, syfonów, wanny, baterii 
zlewozmywakowej lub umywalkowej i wannowej, ustępu z miską porcelanową 
”Kompakt”, wodomierza). 
Montaż kuchni gazowej z piekarnikiem o podłączeniu elastycznym wraz z montażem 
rurociągów instalacji gazowej. 
Wymiana odcinków rur z PCV. 
Montaż bojlera. 
Wykonanie próby instalacji gazowej. 
 

      3. Roboty elektryczne: 
Wymiana tablicy licznikowej wraz z wyposażeniem, puszek podtynkowych, 
wyłącznika, rozłącznika, przełącznika lub przycisku 1- biegowego podtynkowego,  
gniazd wtyczkowych, przewodów kabelkowych. 
Montaż złączy 3 biegunowych. 
Wykucie bruzd, ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach wraz z 
wykonaniem pasów tynków. 
Montaż grzejników elektrycznych. 
Pomiary skuteczności zerowania, samoczynnego wyłączania zasilania, 1 fazowego 
obwodu elektrycznego niskiego napięcia. 
Wykonanie skróconej dokumentacji dla Zakładu Energetycznego. 
 

10) dla mieszkania przy: ul. Dworcowej 6 of. m. nr 4 - w lokalu występują różne roboty 
remontowe, zależnie od zakresu robót który jest podany w przedmiarze robót 
wykonywane będą: 
 

 
1. Roboty budowlane: 
     Zeskrobanie i zmycie starej farby. 

Odgrzybianie ścian. 
Odbicie, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet wraz z położeniem siatki tynkarskiej cięto – ciągnionej i 
uzupełnieniem tynków. 
Roboty malarskie (ściany, sufity, płyty pilśniowe, stolarka okienna)  oraz mycie 
podłóg. 
Wymiana płyty pilśniowej podłogi wraz listwami przyściennymi oraz progami. 
Uzupełnienie ścianek z cegieł  lub zamurowanie otworów w ścianach. 
Szklenie ram okiennych lub drzwiowych z podkitowaniem, 
Remont pieców kaflowych. 
Obudowa słupów płytami g-k na rusztach metalowych pojedynczych 
jednowarstwowo. 
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wyrównaniem posadzki warstwą 
wyrównawczą,  wykonaniem posadzki z tworzyw sztucznych  montażem listw 
przyściennych z tworzyw sztucznych. 
Montaż kratek wentylacyjnych oraz leżaków z rury  
Wywiezienie gruzu wraz ze składowaniem na wysypisku miejskim. 
Protokół odbioru kominiarskiego. 

 
2. Roboty instalacji sanitarnych: 

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego. 
Wykucie bruzd w ścianach z zamurowaniem i wykonaniem pasów tynków. 



Wymiana i montaż osprzętu sanitarnego (zlewozmywaka, syfonów, baterii 
umywalkowej i natryskowej, sedesu z tworzywa, kabiny natryskowej wodomierza). 
Montaż kuchni gazowej z piekarnikiem o połączeniu złączem elastycznym. 
Wymiana odcinków rurociągów z PCV. 
Wykonanie próby instalacji gazowej. 
 

      3. Roboty elektryczne: 
 
Montaż grzejnika elektrycznego oraz przepływowego elektrycznego podgrzewacza 
wody. 
Pomiary skuteczności zerowania, samoczynnego wyłączania zasilania, 1 fazowego 
obwodu elektrycznego niskiego napięcia. 
Wykonanie skróconej dokumentacji dla Zakładu Energetycznego. 

 
 
1.4. Zakres robót towarzyszących podlegających świadczeniom umowy. 
Do prac towarzyszących związanych z pracami j.w. należą: 
- wynoszenie i wnoszenie mebli i wyposażenia 
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza dla pracowników 
- pomiary do rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych 
- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp 
- utrzymanie drobnych narzędzi i urządzeń 
- usunięcie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 
1.5. Nazwy i kody robót: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 
202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z 
28 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. UE L 74 z 
15 marca 2008 r.) ww. robót remontowych dotyczą kody: 
CPV 45000000-7 – Roboty budowlane 
CPV 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV 45442100-8 – Roboty malarskie 
CPV 45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg 
CPV 45432210-9 – Wykładanie ścian 
CPV 45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
CPV 45316000-5 – Instalacje systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
CPV 45333000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne 
CPV 45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
 
1.6 Określenia podstawowe 
Określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z: 
- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem 
MSWiA z  dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209) 
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy 
opisywaniu poszczególnych robót. Roboty musza być wykonane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 



 
1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zakres robót do wykonania pokazany jest w przedmiarze. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót . Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie 
wykonawstwa, powinny być każdorazowo ustalone z Inwestorem. Zmiany nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych remontowanych 
pomieszczeń i instalacji oraz nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
1.7.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy. Firma 
wykonawcza powinna się zapoznać z warunkami prowadzenia robót ich zakresem w 
szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań technicznych. 
 
1.7.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Nie występuje. 
 
1.7.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ 
Nie występuje. 
 
1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
1.7.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz 
otoczenia. Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej wynikające z zabrudzeń, hałasu lub innych przyczyn. Wykonawca będzie 
utrzymywał teren budowy w stanie zgodnym z przepisami BHP. 
 
1.7.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać będzie 
sprawny sprzęt wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały 
składowane będą w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wynikłym jako rezultat realizacji robót  
odpowiada wykonawca. 
 
1.7.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
Wszystkie materiały zastosowane w procesie technologicznym realizacji robót muszą być 
dopuszczone do stosowania przez odpowiednie jednostki w postaci świadectw 
dopuszczających z brakiem szkodliwości oddziaływania na środowisko. 
 
2. MATERIAŁY 
Zgodnie z Prawem Budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa wykazujący zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz 
właściwymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w STWiORB. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zobowiązany jest do informowania 
Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiału przed ich dostawą. 
Wszelkie roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych materiałów, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z ich nieodebraniem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę. Za 



przetrzymywanie materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Materiały lub wyroby 
powinny być składowane, zgodnie z instrukcjami wytwórców oraz powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. 
 
2.1 Odbiór oraz składowanie materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co 
do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez 
Inspektora Nadzoru robót. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Przyjęcie materiałów do 
magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami 
eksploatacyjnymi istniejących instalacji i urządzeń oraz odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm i przepisów. 
Dostarczane na miejsce składowania materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań 
materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. 
 
3. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania. 
Sprzęt do rozbiórek oraz montażu musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym  
w zakresie: 
- wymagań użytkowych, 
- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, 
- przestrzegania warunków BHP i ochrony ppoż. w czasie użytkowania sprzętu. 
 
3.2. Wykaz sprzętu. 
W zależności od potrzeb wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robot: 
- młotowiertarki elektryczne 
- piły mechaniczne 
- przecinarki 
- samochód dostawczy lub skrzyniowy umożliwiający transport materiałów i urządzeń 
- sprężarka elektryczna 
- giętarka do rur 
- lutownica 
- zgrzewarka 
- gwintownica 
- spawarka 
- wiertarka 
- zestaw spawalniczy acetylenowo - tlenowy 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować terminową realizację robót. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymany w dobrym stanie 
oraz zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 



Sprzęt, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna 
gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji i 
wskazaniach w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca przystępujący do robót remontowych powinien się wykazać możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów musza spełniać wymagania wynikające z  
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych, jak również 
zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. 
Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. Urządzenia należy przewozić krytymi środkami transportu, 
zabezpieczone przed przesunięciem. Załadunek i wyładunek powinien odbywać się ostrożnie, 
aby nie uszkodzić transportowanych materiałów. Materiały z rozbiórki można przewozić 
dowolnym środkiem transportu. Środki transportu podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane remontem 
przedmiotowych pomieszczeń. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami producentów urządzeń materiałów 
i sprzętu, sztuką budowlaną, oraz obowiązującymi przepisami i normami. Za jakość, 
dokładność i organizację wykonywanych robót odpowiada Wykonawca. Ewentualne zmiany 
proponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji, muszą być uzgodnione z 
inwestorem. W uzasadnionych przypadkach może być konieczna ekspertyza, lub ocena 
specjalistów. 
Oferent przed złożeniem oferty powinien zapoznać się dokładnie z obiektem, oraz warunkami 
technicznymi wykonywania i odbioru robót. 
Roboty należy wykonać zgodnie z instrukcjami producentów urządzeń materiałów i sprzętu z 
obowiązującymi przepisami i normami oraz wiedzą techniczną. 
Wykonawca powinien uwzględnić fakt, że prace mogą być prowadzone w obiekcie 
użytkowanym z możliwością sekwencyjnego udostępniania pomieszczeń, wyposażonego w 
umeblowanie oraz sprzęty i wyposażenie biurowe. Wykonawca realizuje zabezpieczenie w/w 
sprzętu przed pracami budowlanymi a po zakończeniu prac usuwa zabezpieczenia i sprząta 
pomieszczenia. 
Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość pracowników i środków do realizacji w ustalonym 
czasie zadania, w tym kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, 
aktualny wpis na listę członków Izby Budowlanej Budownictwa oraz ważne ubezpieczenie 
OC. 
Inwestor ustanowi inspektora nadzoru robót. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmują usunięcie z obszaru remontowanych 



pomieszczeń elementów pochodzących z rozbiórek i demontaży. Roboty rozbiórkowe można 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. Rozebrane elementy Wykonawca powinien przewieźć na miejsce 
wskazane przez Inspektora. Miejsca powstałe po rozbiórce powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. 
 
5.2. Urządzanie terenu robót. 
1. Inwestor nie udostępni wewnątrz obiektu pomieszczeń obsługi technicznej pracowników 
Wykonawcy oraz na tymczasowy magazyn przeznaczony na składowanie materiałów. 
Inwestor nie udostępni pomieszczenia sanitarnego. 
2. Wykonawca ubezpiecza obiekt od pożaru na czas prowadzenia prac budowlanych oraz 
przedłoży kserokopię Inwestorowi przed rozpoczęciem prac, polisy ubezpieczeniowej OC w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
3. Wykonawca zabezpiecza kontenery na gruz na czas trwania robót budowlanych. Obsługa 
kontenerów obejmuje dostawę kontenerów na plac budowy, opróżnianie i wywóz kontenera 
po zakończeniu budowy. 
4. Wykonawca zabezpiecza utrzymanie porządku przez cały czas trwania robót budowlanych. 
5. Wykonawca zabezpiecza wszelkie pomieszczenia, w których są prowadzone prace przed 
dostępem osób postronnych. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 
6.1. Odbiory robót 
 
6.1.1. Odbiór techniczny częściowy 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym do odbioru końcowego. 
 
6.1.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 
robót. 
 
6.2. Badania odbiorcze 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą, z tym, że powinny one objąć: 
- badanie poprawności działania urządzeń i instalacji, 
- badania natężenia oświetlenia 
- wszelkie inne badania ustalone z inspektorem nadzoru. 
- badanie instalacji elektrycznej – oporność i skuteczność zerowania, 
Należy sporządzić stosowną dokumentację z przeprowadzonych prób i badań. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o bazę normatywną. Po zakończeniu robót 
należy dokonać obmiaru wykonanych ewentualnych robót dodatkowych. Obmiar powinien 
być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu robót 
budowlanych. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 



Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji 
wchodzi kierownik budowy, inspektorzy nadzoru robót budowlanych, sanitarnych i 
elektrycznych. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
-  protokoły wykonanych prób i badań 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie 
- instrukcje obsługi 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek 
- oświadczenie kierownika budowy 
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego, przekazującego wykonana robotę oraz osoby uczestniczące w 
czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, 
gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół 
powinien  zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub w przypadku przeciwnym – 
odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 
 
8.1. Przekazanie do eksploatacji 
Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robót wykonanych w obiekcie po 
odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek. 
 
9. PŁATNOŚCI 
Dla określania wartości ofertowej robót konieczne jest sporządzenie kosztorysów ofertowych 
wg przedstawionego przedmiaru robót. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie 
umowa sporządzona pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz protokoły odbioru robót 
zatwierdzone przez inwestora. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Przedmiar robót 
 Przedmiar robót wykonany z natury dla przedmiotowego obiektu 
 
10.2. Kosztorys 
 Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie udostępnionego 
przedmiaru robót. 
 
10.2. Przepisy związane 
Do podstawowych przepisów należą: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr.243 poz.1623  z późn. 
zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 
z późn. zm), 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 
poz. 651 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 
późn. zm). 



• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 
195 poz. 2011), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z 
późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 
313 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, 
poz.759 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz.881 z późn. 
zm.), 

•  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r Nr 178 poz 
1380 z późn. zm), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz.150 
z późn. zm), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U z 2010r. Nr 138 poz.935 
z późn. zm), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 
do ich wydawania (Dz.U. Nr 237 poz.2375), 

 
 
 
11. UWAGI KOŃCOWE 
Wykonane roboty muszą odpowiadać warunkom wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych dla poszczególnych rodzajów robót danej branży. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych określają również sposób i jakość wykonania 
poszczególnych robót, zastosowanych materiałów oraz odbiorów. 


